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ASSUNTO

"ENVIO DO EDITAL DO CONTROLO ANALITICO, TRIMESTRAL, RELATIVOS A AGUA DE
CONSUMO HUMANO DO MUNICIPIO DE VIMIOSO (2020).”

Para os devidos efeitos junto se anexa coOpia de edital, trimestral definitivo,
publicitada por esta Camara, relativamente ao controlo analitico, feito a dgua de consumo

humano no Municipio de Vimioso, referentes ao 2° trimestre de 2020.

Com os melhores cumprimentos,

/,{ Presidente da Camara,

rgio Pires

Mma‘k"

"Anténio J;}'E;a Fidalgo Martins
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MUNICIPIO DE VIMIOSO

Secgio de Obras e Saneamento Bésico
CONTRIBUINTE N.” 506 627 888

EDITAL

Antonio Jorge Fidalgo Martins, Presidente da Camara Municipal de Vimioso, nos termos do n.°
2 do art.. 17° do Decreto-Lei N.° 152/2017 de 7 dezembro manda publicar o Relatério Resumo
Trimestral definitivo referente ao PCQA do 2° trimestre/2020 das analises efectuadas 4 dgua de

consumo humano, que se anexa:

Vimioso, 23 de julho de 2020

% Presidente da Camara
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A

Anténio Jorge Fidalgo Martins
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Controlo da Qualidade de Agua para Consumo Humano na

Zona de Abastecimento! do Concelho de Vimioso 2°Trimestre 2020

M. 124 vi

Divulgagdo de resultados de qualidade de dgua obtidos na zona de abastecimento de ZA Serapicos 2° trimestre de 2020 (01 de abril a 30 de

junho), segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR - Entidade Reguladora

dos Servigos de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com as alteragées introduzidas pelo

Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.° Valores Obtidos % Analises
= % s
Pardmetro Unidades Ana!lses Anilises i o iy Nl et i
previstas | o o lizadas Minimo | Maximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CR1 - Controlo Rotina |
Bactérias coliforme N.°/100 ml | 100 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 ml | 100 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L | 100 0,40 - 100
CR2 — Controlo Rotina 2
Numero de coldnias a N/ml 0 0 1] Sem alteracio anormal 0
22°C
Nuimero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteracdao anormal 0
36 °C
Condutividade psfem a 20°C 0 0 0 2500 0
Enterococos N.°/100 ml 0 0 0 0 0
pH Escala de 0 0 0 265 e 595 0
Sorensen
Cheiro, a 25°C Fator diluigio 0 0 0 3 0
Cor Mg/LPtCo 0 0 0 20 0
Turvagao UNT 0 0 0 4 0
Sabor, a 25°C Fator diluigao 0 0 0 3 0
Ferro pg Fell 0 0 0 200 0
Manganés pg Mn/L 0 1] 0 50 0
Clostridium perfringens, N.°/100 ml 0 0 0 0 0
incluindo esporos
Cl - Controlo de Inspegao
Alfa-Total [c] Bq/L 0 0 0 0,10 0
Amonio mg NH4/L 0 0 0 0,50 0
Chumbo ug Pb/L 0 0 0 10 0
Dose Indicativa [a] mSv/ano 0 0 0 0,10 0
Niguel pg NifL 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg O2/L 0 0 0 5 0
Terbutilazina ug/L 0 0 0 0,10 0
HAP Totais pg/L 0 0 0 0,10 0
Dimetoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
MCPA pg/L 0 0 0 0,10 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Ometoato ug/L 0 0 0 0,10 0
Radio Bq/L 0 0 0 500 0
Imidaclopride pg/L ] 100 <0,014 0,10 100
1,2-dicloroetano pg/L 0 0 0 3 0
Aluminio pg AllL 0 0 0 200 0
Benzeno pg/L 0 0 0 [ 0
Boro ug B/L 0 0 0 | 0
Bromediclorometano ug/l 0 0 0 - -
Bromoformio pg/l 0 0 0 - -
Cadmio pg Cd/L 0 0 0 5 0
Calcio Mg Call 0 0 0 - -
Cianetos pg Cn/L 0 0 0 50 0
Cloroférmio ug/l 0 0 0 - -
Cobre Mg Cu/L 0 0 0 2 0
Crémio ug Cril 0 0 0 50 0
Dibromoclorometano pg/L 0 0 0 - -
Magnésio mg Mg/L 0 0 0 - -
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Mercurio ug Hg/L 0 0 0 [ 0
Sodio Mg Na/L 0 0 0 200 0
Trihalometanos Totais ug/L 0 0 0 100 0
Soma de ug/L 0 0 0 100 0
Tetracloroeteno e
Tricloroeteno
Tetracloroeteno pg/L 0 0 0 - -
Tricloroeteno pg/L 0 0 0 - -
Benzo(b)fluoranteno pg/L 0 0 0 - -
Benzo(k)fluoranteno pg/L 0 0 0 - B
Benzo(a)pireno pg/L 0 0 0 0,01 0
Benzo(ghi)perileno ug/L 0 0 0 - -
Indeno(l,2,3-cd)pireno pg/L 0 0 0 - =
Dureza Total Mg CaCO3/L 0 0 0 - G
Sulfato Mg SO4/L 0 0 0 250 0
Cloreto Mg CI/L 0 0 0 250 0
Fluoreto Mg F/L 0 0 0 1,5 0
Nitrito Mg NO2/L 0 0 0 0,50 0
Bromatos pg BrO3/L 0 0 0 10 0
Selénio pg Se/l 0 0 0 10 0
Arsénio ug As/L 0 0 0 10 0
Antimonio pg SbiL 0 0 0 5 0

O Responsavel Técnico: Martinha Cenceigio

Nota |: Zona de Abastecimento Controlada: ZA Serapicos

Data de publicitagio: 23-07-2020
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Zona de Abastecimento! do Concelho de Vimioso 2°Trimestre 2020
M.124vi

Divulgagio de resultados de qualidade de 4gua obtidos na zona de abastecimento de ZA Uva 2° trimestre de 2020 (0| de abril 2 30 de junho),
segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR — Entidade Reguladora dos
Servicos de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com as alterages introduzidas pelo

Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.° Valores Obtidos % Analises
e % =
A ; Anilises o Valor Paramétrico que
Parimetro Unidades ; Andlises a3 i v
previstas | p - das Minimo | Maximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CRI - Controlo Rotina |
Bactérias coliforme N.5/100 ml | 100 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 ml | 100 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L | 100 0,48 - 100
CR2 - Controlo Rotina 2
Numero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alterag¢ao anormal 0
22°C
Numero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteragio anormal 0
36 °C
Condutividade psfem a 20°C 0 0 0 2500 0
Enterococos N.°/100 ml 0 0 0 0 0
pH Escala de 0 0 0 26,5e<95 0
Sorensen
Cheiro, a 25°C Fator diluigao 0 0 0 3 0
Cor Mg/LPtCo 0 0 0 20 0
Turvacao UNT 0 0 0 4 0
Sabor, a 25°C Fator diluicao 0 0 0 3 0
Ferro pg Fell 0 0 0 200 0
Manganés pg Mn/L 0 0 0 50 0
Clostridium perfringens, N.°/100 ml 0 0 0 0 0
incluindo esporos
ClI - Controlo de Inspegao
Alfa-Total [c] Bq/L 0 0 0 0,10 0
Amonio mg NH4/L 0 0 0 0,50 0
Chumbo pg Pb/L 0 0 0 10 0
Dose Indicativa [a] mSv/ano 0 0 0 0,10 0
Niquel ug Ni/L 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg O2/L 0 0 0 5 0
Terbutilazina ug/L 0 0 0 0,10 0
HAP Totais pg/L 0 0 0 0,10 0
Dimetoato ug/l 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
MCPA pg/L 0 0 0 0,10 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Ometoato ug/L 0 0 0 0,10 0
Radio Bqg/L 0 0 0 500 0
Imidaclopride ug/L [ 100 <0,014 0,10 100
|,2-dicloroetano pg/L 0 0 0 3 0
Aluminio ug AL 0 0 0 200 0
Benzeno pg/L 0 0 0 | 0
Boro pg B/L 0 0 0 | 0
Bromodiclorometano pg/L 0 0 0 - -
Bromoformio pg/L 0 0 0 - -
Cadmio pg Cd/L 0 0 0 5 0
Calcio Mg Ca/lL 0 0 0 - -
Cianetos pg Cn/L 0 0 0 50 0
Cloroformio pg/L 0 0 0 - -
Cobre Mg Cu/L 0 0 0 2 0
Crémio pg Cr/L 0 0 0 50 0
Dibromoclorometano pg/l 0 0 0 - -
Magnésio mg Mg/L 0 0 0 - -




u CTGA

e
Al 5
)

et
Controlo da Qualidade de Agua para Consumo Humano na
Zona de Abastecimento! do Concelho de Vimioso 2°Trimestre 2020
M.124 vI
Mercirio pg Hg/L 0 0 0 | 0
Sédio Mg Na/L 0 0 0 200 0
Trihalometanos Totais ug/L 0 0 0 100 0
Soma de ug/L 0 0 0 100 0
Tetracloroeteno e
Tricloroeteno
Tetracloroeteno ug/L 0 0 0 - -
Tricloroeteno pg/L 0 0 0 - -
Benzo(b)fluoranteno pg/L 0 0 0 - -
Benzo(k)fluoranteno pg/l 0 0 0 - -
Benzo(a)pireno pglL 0 0 0 0,01 0
Benzo(ghi)perileno ug/L 0 0 0 - -
Indeno(l,2,3-cd)pireno pg/L 0 0 0 - -
Dureza Total Mg CaCO3/L 0 0 0 - -
Sulfato Mg SO4/L 0 0 0 250 0
Cloreto Mg CI/L 0 0 0 250 0
Fluoreto Mg FIL 0 0 0 1.5 0
Nitrito Mg NO2/L 0 0 0 0,50 0
Bromatos ug BrO3/L 0 0 0 10 0
Selénio pg Se/l 0 0 0 10 0
Arsénio pg As/L 0 0 0 10 0
Antimonio pg Sb/L 0 0 0 5 0

Nota |: Zona de Abastecimento Controlada: ZA Uva

O Responsavel Técnico: Martinha Conceigao

Data de publicitagio: 23-07-2020
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Controlo da Qualidade de Agua para Consumo Humano na

Zona de Abastecimento! do Concelho de Vimioso 2°Trimestre 2020

&
%h 3036

M.124 vl

Divulgagio de resultados de qualidade de dgua obtidos na zona de abastecimento de ZA Vale Frades 2° trimestre de 2020 (Of de abril a 30 de

junho), segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR — Entidade Reguladora

dos Servicos de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com as alteragdes introduzidas pelo

Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.° Valores Obtidos % Analises
o5 % shos
y J Anilises 2 Valor Paramétrico que
Parametro Unidades : Anilises 2 7
previstas | p o lizadas Minimo | Maximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CR1 - Controlo Rotina |
Bactérias coliforme N.°/100 ml [ 100 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 ml | 100 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L [ 100 0,53 - 100
CR2 - Controlo Rotina 2
Numero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteragio anormal 0
22°C
Numero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteragio anormal 0
36 °C
Condutividade psfcm a 20°C 0 0 0 2500 0
Enterococos N.°/100 ml 0 0 0 0 0
pH Escala de 0 0 0 26,5 e £9,5 0
Sorensen
Cheiro, a 25°C Fator diluicao 0 0 0 3 0
Cor Mg/LPtCo 0 0 0 20 0
Turvagao UNT 0 0 0 4 0
Sabor, a 25°C Fator diluigao 0 0 0 3 0
Ferro pg Fell 0 0 0 200 0
Manganés pg Mn/L 0 0 0 50 0
Clostridium perfringens, N.°/100 mi 0 0 0 0 0
incluindo esporos
Cl — Controlo de Inspegio
Alfa-Total [c] Bq/L 0 0 0 0,10 0
Ambnio mg NH4/L 0 0 0 0,50 0
Chumbo ug Pb/L 0 0 0 10 0
Dose Indicativa [a] mSv/ano 0 0 0 0,10 0
Niquel pg NilL 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg O2/L 0 0 0 5 0
Terbutilazina pglL 0 0 0 0.10 0
HAP Totais pg/L 0 0 0 0,10 0
Dimetoato pg/l 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina ugll 0 0 0 0,10 0
MCPA pg/l 0 0 0 0,10 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Ometoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Radio Bq/L 0 0 0 500 0
Imidaclopride pg/l I 100 <0,014 0,10 100
|,2-dicloroetano ug/L 0 0 0 3 0
Aluminio pg AllL 0 0 0 200 0
Benzeno ug/L 0 0 0 [ 0
Boro ug B/L 0 0 0 | 0
Bromodiclorometano pg/L 0 0 0 - -
Bromoformio pg/L 0 0 0 - -
Cadmio pg Cd/L 0 0 0 5 0
Cilcio Mg Call 0 0 0 - -
Cianetos ug Cn/L 0 0 0 50 0
Cloroféormio pg/L 0 0 0 - -
Cobre Mg Cu/L 0 0 0 2 0
Cromio pg Cril 0 0 0 50 0
Dibromoclorometano pg/L 0 0 0 - -
Magnésio mg Mg/L 0 0 0 - -
Mercirio ug Hg/L 0 0 0 1 0
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Sédio Mg Na/L 0 0 0 200 0
Trihalometanos Totais pg/L 0 0 0 100 0
Soma de pg/l 0 0 0 100 0
Tetracloroeteno e
Tricloroeteno
Tetracloroeteno pg/L 0 0 0 - -
Tricloroeteno pg/l 0 0 0 - -
Benzo(b)fluoranteno pg/l 0 0 0 - -
Benzo(k)fluoranteno pg/L 0 0 0 - -
Benzo(a)pireno pg/L 0 0 0 0,01 0
Benzo(ghi)perileno ug/L 0 0 0 - -
indeno(1,2,3-cd)pireno ug/L 0 0 0 - -
Dureza Total Mg CaCO3/L 0 0 0 - -
Sulfato Mg SO4/L 0 0 0 250 0
Cloreto Mg CI/L 0 0 0 250 0
Fluoreto Mg F/L 0 0 0 1,5 0
Nitrito Mg NO2/L 0 0 0 0,50 0
Bromatos pg BrO3/L 0 0 0 10 0
Selénio ug Se/l 0 0 0 10 0
Arsénio ug As/L 0 0 0 10 0
Antiménio pg Sb/L 0 0 0 5 0

Nota |: Zona de Abastecimento Controlada: ZA Vale Frades

O Responsavel Técnico: Martinha Conceigao

Data de publicitagdo: 23-07-2020
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Zona de Abastecimento! do Concelho de Yimioso 2°Trimestre 2020
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Divulgagio de resultados de qualidade de 4dgua obtidos na zona de abastecimento de ZA Vale Pena 2° trimestre de 2020 (0l de abril a 30 de
junho), segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR — Entidade Reguladora
dos Servicos de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com as alteragdes introduzidas pelo

Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.° 5 Valores Obtidos % Anilises
= % o
Parimetro Unidades Anal‘ises Andlises i - Walor Parametricn s
previstas | o iadas Minimo | Maximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CRI - Controlo Rotina |
Bactérias coliforme N.°/100 ml [ 100 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 ml | 100 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L [ 100 0,59 - 100
CR2 - Controlo Rotina 2
NuoOmero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem altera¢ao anormal 0
22°C
Nuimero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteracdo anormal 0
36 °C
Condutividade psfcm a 20°C 0 0 0 2500 0
Enterococos N.°/100 ml 0 0 0 0 0
pH Escala de 0 0 0 265 e <95 0
Sorensen
Cheiro, a 25°C Fator diluigao 0 0 0 3 0
Cor Mg/LPtCo 0 0 0 20 0
Turvagao UNT 0 0 0 4 0
Sabor, a 25°C Fator diluigio 0 0 0 3 0
Ferro pg Fell 0 0 0 200 0
Manganés pg Mn/L 0 0 0 50 0
Clostridium perfringens, N.°/100 ml 0 0 0 0 0
incluindo esporos
Cl — Controlo de Inspegio
Alfa-Total [c] Bqg/L 0 0 0 0,10 0
Aménio mg NH4/L 0 0 0 0,50 0
Chumbo ug Pb/L 0 0 0 10 0
Dose Indicativa [a] mSviano 0 0 0 0,10 0
Niquel pg Ni/L 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg O2/L 0 0 0 5 0
Terbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
HAP Totais pg/L 0 0 0 0,10 0
Dimetoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina ug/L 0 0 0 0,10 0
MCPA pg/L 0 0 0 0,10 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Ometoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Radio Bq/L 0 0 0 500 0
Imidaclopride ugfL | 100 <0,014 0,10 100
I,2-dicloroetano pgfL 0 0 0 3 0
Aluminio ug AllL 0 0 0 200 0
Benzeno pg/L 0 0 0 ] 0
Boro pg B/L 0 0 0 | 0
Bromodiclorometano pg/l 0 0 0 - -
Bromoférmio pg/L 0 0 0 - -
Cadmio pg Cd/L 0 0 0 5 0
Cilcio Mg Ca/lL 0 0 0 - -
Cianetos pg Cn/l 0 0 0 50 0
Cloroformio pg/L 0 0 0 - -
Cobre Mg Cu/L 0 0 0 2 0
Cromio pg CrilL 0 0 0 50 0
Dibromoclorometano pg/L 0 0 0 - -
Magnésio mg Mg/L 0 0 0 - -
Mercirio pg Hg/L 0 0 0 ] 0
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Sédio Mg Na/L 0 0 0 200 0
Trihalometanos Totais pg/L 0 0 0 100 0
Soma de pg/L 0 0 0 100 0
Tetracloroeteno e
Tricloroeteno
Tetracloroeteno pg/l 0 0 0 - -
Tricloroeteno pg/L 0 0 0 - -
Benzo(b)fluoranteno ug/L 0 0 0 - -
Benzo(k)fluoranteno pg/l 0 0 0 - -
Benzo(a)pirenc pg/L 0 0 0 0,01 0
Benzo(ghi)perileno pg/l 0 0 0 - -
Indeno(|,2,3-cd)pireno pg/L 0 0 0 - -
Dureza Total Mg CaCO3/L 0 0 0 - -
Sulfato Mg SO4/L 0 0 0 250 0
Cloreto Mg Cl/L 0 0 0 250 0
Fluoreto Mg F/L 0 0 0 1,5 0
Nitrito Mg NO2/L 0 0 0 0,50 0
Bromatos ug BrO3/L 0 0 0 10 0
Selénio pg Se/L 0 0 0 10 0
Arsénio pg As/L 0 0 0 10 0
Antimonio pg Sb/L 0 0 0 5 0

Nota |- Zona de Abastecimento Controlada: ZA Vale Pena

O Responsavel Técnico: Martinha Conceigao

Data de publicitagio: 23-07-2020
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Divulgagio de resultados de qualidade de dgua obtidos na zona de abastecimento de ZA Vila Chi do 2° trimestre de 2020 (01 de abril a 30 de

junho), segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR — Entidade Reguladora
dos Servicos de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com as alteragoes introduzidas pelo

Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.° 2 Valores Obtidos % Analises
e % [eded
5 3 Analises i Valor Paramétrico que
Parimetro Unidades > Analises 7 s o
previstas | o - das Minimo | Maximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CRI - Controlo Rotina |
Bactérias coliforme N.°/100 mi I 100 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 mi [ 100 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L | 100 0,53 - 100
CR2 - Controlo Rotina 2
Numero de colénias a N/ml 0 0 0 Sem alteragio anormal 0
22°C
Nudmero de colonias a N/mil 0 0 0 Sem alteragiao anormal 0
36 °C
Condutividade ps/em a 20°C 0 0 0 2500 0
Enterococos N.°/100 ml 0 0 0 0 0
pH Escala de 0 0 0 265 e <95 0
Sorensen
Cheiro, a2 25°C Fator diluigac 0 0 0 3 0
Cor Mg/LPtCo 0 0 0 20 0
Turvagao UNT 0 0 0 4 0
Sabor, a 25°C Fator diluicdo 0 0 0 3 0
Ferro pg FellL 0 0 0 200 0
Manganés pg Mn/L 0 0 0 50 0
Clostridium perfringens, N.°/100 ml 0 0 0 0 0
incluindo esporos
Cl — Controlo de Inspegio
Alfa-Total [c] Bq/L 0 0 0 0,10 0
Aménio mg NH4/L 0 0 0 0,50 0
Chumbo ug Pb/L 0 0 0 10 0
Dose Indicativa [a] mSv/ano 0 0 0 0,10 0
Niguel pg Ni/lL 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg O2/L 0 0 0 5 0
Terbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
HAP Totais pg/L 0 0 0 0,10 0
Dimetoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina ug/L 0 0 0 0,10 0
MCPA ug/L 0 0 0 0,10 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Ometoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Radao Bq/L 0 0 0 500 0
Imidaclopride pg/L [ 100 <0,014 0,10 100
I,2-dicloroetano ug/L 0 0 0 3 0
Aluminio pg AL 0 0 0 200 0
Benzeno pg/L 0 0 0 | 0
Boro pg B/L 0 0 0 | 0
Bromodiclorometano pg/L 0 0 0 - -
Bromoformio pg/lL 0 0 0 - -
Cadmio pg Cd/L 0 0 0 5 0
Cilcio Mg Ca/l 0 0 0 - -
Cianetos pg Cn/L 0 0 0 50 0
Cloroférmio pg/L 0 0 0 - -
Cobre Mg Cu/l. 0 0 0 2 0
Cromio pg Cril 0 0 0 50 0
Dibromoclorometano pg/L 0 0 0 - -
Magnésio mg Mg/L 0 0 0 - -
Mercirio ug Hg/l 0 0 0 | 0
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Sadio Mg Na/L 0 0 0 200 0
Trihalometanos Totais pg/L 0 0 0 100 0
Soma de pg/L 0 0 0 100 0
Tetracloroeteno e
Tricloroeteno
Tetracloroeteno pg/L 0 0 0 - -
Tricloroeteno ug/L 0 0 0 - -
Benzo(b)fluoranteno pg/L 0 0 0 - -
Benzo(k)fluoranteno pg/L 0 0 0 - -
Benzo(a)pireno pg/L 0 0 0 0,01 0
Benzo(ghi)perileno pg/L 0 0 0 - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L 0 0 0 - -
Dureza Total Mg CaCO3/L 0 0 0 - -
Sulfato Mg SO4/L 0 0 0 250 0
Cloreto Mg CI/L 0 0 0 250 0
Fluoreto Mg FIL 0 0 0 1,5 0
Nitrito Mg NO2/L 0 0 0 0,50 0
Bromatos pg BrO3/L 0 0 0 10 0
Selénio pg Sell 0 0 0 10 0
Arsénio pg As/L 0 0 0 10 0
Antiménio pg Sb/L 0 0 0 5 0

O Responsavel Técnico: Martinha Conceigao

Nota |: Zona de Abastecimento Controlada: ZA Vila Cha

Data de publicitagao: 23-07-2020
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Divulgagio de resultados de qualidade de agua obtidos na zona de abastecimento de ZA Vilar Seco 2° trimestre de 2020 (01 de abril a 30 de
junho), segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR — Entidade Reguladora
dos Servigos de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com as alteragdes introduzidas pelo

Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.© Valores Obtidos % Analises
i % o
Pari Unidad Analises Andlises Valor Paramétrico que
arametro nigaaes . P . .o
previstas | o - das Minimo | Maximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CRI - Controlo Rotina |
Bactérias coliforme N.°/100 ml | 100 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 ml [ 100 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L | 100 0,37 - 100
CR2 — Controlo Rotina 2
Numero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteracio anormal 0
22°C
Numero de colénias a N/ml 0 0 0 Sem alteracdo anormal 0
36 °C
Condutividade ps/em a 20°C 0 0 0 2500 0
Enterococos N.°/100 mi 0 0 0 0 0
pH Escala de 0 0 0 26,5e <95 0
Sorensen
Cheiro, a 25°C Fator diluigao 0 0 0 3 0
Cor Mg/LPtCo 0 0 0 20 0
Turvagao UNT 0 0 0 4 0
Sabor, a 25°C Fator diluigao 0 0 0 3 0
Ferro g FelL 0 0 0 200 0
Manganés pg Mn/L 0 0 0 50 0
Clostridium perfringens, N.°/100 m| 0 0 0 0 0
incluindo esporos
Cl — Controlo de Inspegio
Alfa-Total [c] Bq/L 0 0 0 0,10 0
Aménio mg NH4/L 0 0 0 0,50 0
Chumbo g Pb/L 0 0 0 10 0
Dose Indicativa [a] mSv/ano 0 0 0 0,10 0
Niquel ug Ni/L 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg O2/L 0 0 0 5 0
Terbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
HAP Totais pg/L 0 0 0 0,10 0
Dimetoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
MCPA pg/L 0 0 0 0,10 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Ometoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Radao Bq/L 0 0 0 500 0
Imidaclopride pg/L ! 100 <0,014 0,10 100
1,2-dicloroetano ug/L 0 0 0 3 0
Aluminio pg AL 0 0 0 200 0
Benzeno ug/L 0 0 0 [ 0
Boro pg B/L 0 0 0 I 0
Bromodiclorometano pg/l 0 0 0 - -
Bromofaormio pg/L 0 0 0 - -
Cadmio pg Cd/L 0 0 0 5 0
Calcio Mg Ca/L 0 0 0 - -
Cianetos pg Cn/L 0 0 0 50 0
Cloroférmio pg/L 0 0 0 - -
Cobre Mg Cu/l 0 0 0 2 0
Crémio pg CrilL 0 0 0 50 0
Dibromoclorometano pg/L 0 0 0 - -
Magnésio mg Mg/l 0 0 0 - -
Mercuirio pg Hg/L 0 0 0 |
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Sédio Mg Na/L 0 0 0 200 0
Trihalometanos Totais pg/l 0 0 0 100 0
Soma de ug/L 0 0 0 100 0
Tetracloroeteno e
Tricloroeteno
Tetracloroeteno pg/l 0 0 0 - -
Tricloroeteno pg/l 0 0 0 - -
Benzo(b)fluoranteno pg/l 0 0 0 - -
Benzo(k)fluoranteno pg/l 0 0 0 - -
Benzo(a)pireno pg/L 0 0 0 0,01 0
Benzo(ghi)perileno pg/L 0 0 0 - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/L 0 0 0 - -
Dureza Total Mg CaCO3/L 0 0 0 - -
Sulfato Mg SO4/L 0 0 0 250 0
Cloreto Mg CI/L 0 0 0 250 0
Fluoreto Mg F/L 0 0 0 1,5 0
Nitrite Mg NO2/L 0 0 0 0,50 0
Bromatos pg BrO3/L 0 0 0 10 0
Selénio g Se/l 0 0 0 10 0
Arsénio pg As/L [ 0 0 10 0
Antiménio pg Sb/L 0 0 0 5 0

O Responsavel Técnico: Martinha Conceigao

Nota |: Zona de Abastecimento Controlada: ZA Vilar Seco

Data de publicitagao: 23-07-2020
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Divulgagdo de resultados de qualidade de dgua obtidos na zona de abastecimento de ZA Junqueira, Santulhio e Argozelo, referentes ao 2°

trimestre de 2020 (0! de abril a 30 de junho), segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade

competente (ERSAR — Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de

Agosto, com as alteragoes introduzidas pelo Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.° % Valores Obtidos % Analises
: ; Anilises = Valor Paramétrico que
Parimetro Unidades : Anilises 5 i
previstas | o lizadas Minimo | Maximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CR1 - Controlo Rotina |
Bactérias coliforme N.°/100 ml 3 100 0 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 ml 3 100 0 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L 3 100 0,31 0,50 - 100
CR2 - Controlo Rotina 2
Aluminio ug Al/L I 100 180 200 100
NOmero de colénias a N/ml | 100 Nio detetado Sem alteragio 100
22°C anormal
Numero de coldnias a N/ml | 100 Naio detetado Sem alteragio 100
36 °C anormal
Condutividade us/ecm a 20°C | 100 112 2500 100
Enterococos N.%/100 ml [ 100 0 0 100
pH Escala de ! 100 8,0 26,5 e 9,5 100
Sorensen
Cheiro, a 25°C Fator diluicdo | 100 2 3 100
Cor Mg/LPtCo | 100 <5 20 100
Ferro ug Fe/L | 100 180 200 100
Manganés pg Mn/L - - - 50 -
Turvagao UNT | 100 1,3 4 100
Sabor, a 25°C Fator dilui¢ao | 100 2 3 100
Clostridium perfringens N.°/100 ml | 100 0 0 100
Cl — Controlo de Inspegio
|,2-Dicloroetano pg/L 0 0 0 3 0
Alfa-total Ba/L 0 0 0 0,10 0
Aménio mg NH4/L 0 0 0 0,5 0
Benzeno pg/L 0 0 0 1 0
Boro mg B/L 0 0 0 1 0
Bromodiclorometano pg/l 0 0 0 - 0
Bromoférmio ng/L 0 0 0 - 0
Cadmio ug Cd/L 0 0 0 5 0
Célcio mg Ca/L 0 0 0 - 0
Chumbo pg Pb/L 0 0 0 10 0
Cianeto ug CN/L 0 0 0 50 0
Cloroférmio ug/L 0 0 0 - 0
Cobre mg Cu/L 0 0 0 2 0
Crémio pg CriL 0 0 0 50 0
Dibromoclorometano ug/L 0 0 0 - 0
Dose Indicativa mSv/ano 0 0 0 0,10 0
Magnésio mg Mg/L 0 0 0 - 0
Merctrio ng Hg/L 0 0 0 1 0
Niquel ng NilL 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg 02/L 0 0 0 5 0
Sédio mg Na/L 0 0 0 200 0
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Trihalometanos g/l 0 0 0 100 0
Totais
Soma de pg/L 0 0 0 10 0
Tetracloroeteno e
Tricloroeteno
Tetracloroeteno ug/L 0 0 0 - 0
Tricloroeteno ng/l 0 0 0 - 0
Bromato g BrO3/L 0 0 0 10 0
Clorito mg CIO2/L 0 0 0 0,7 0
Clorato mg CIO2/L 0 0 0 0’7 0
Benzo(b)fluoranteno g/l 0 0 0 - 0
Benzo(k)fluoranteno g/l 0 0 0 - 0
Benzo(a)pireno g/l 0 0 0 0,010 0
Benzo(ghi)perileno g/l 0 0 0 - 0
Indeno(1,2,3- g/l 0 0 0 - 0
cd)pireno
Terbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
HAP Totais g/l 0 0 0 0,10 0
Dimetoato pglL 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
MCPA pg/l 0 0 0 0,10 0
Dureza Total mg CaCO3/L 0 0 0 - 0
Sulfato mg SO4/L 0 0 0 250 0
Cloreto mg CI/L 0 0 0 250 0
Fluoreto mg F/L 0 0 0 1,5 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Nitrito mg NO2/L 0 0 0 0,50 0
Ometoato ng/L Y 0 0 0,10 0
Raddo pg/l 0 0 0 500 0
Imidaclopride ug/L I 100 <0,014 0,10 100
Selénio ug Se/l 0 0 0 10 0
Arsénio Hg As/L 0 0 0 10 0
Antiménio pg Sb/L 0 0 0 5 0

Nota |: Zona de Abastecimento Controlada: ZA Matela, Argozelo e Cargao

O Responsavel Técnico: Martinha Conceigao Data de publicitagio: 23-07-2020
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Divulgagio de resultados de qualidade de dgua obtidos na zona de abastecimento de ZA Vila de Vimioso e Algoso, referentes ao 2° trimestre
de 2020 (01 de abril a 30 de junho), segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente

(ERSAR — Entidade Reguladora dos Servios de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com

as alteragoes introduzidas pelo Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.° Valores Obtidos % Analises
- . Analises % Valor Paramétrico que
Parimetro Unidades g Analises .. ..
previstas Redltadis Minimo | Maximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CR1 - Controlo Rotina |
Bactérias coliforme N.°/100 ml 3 100 0 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 ml 3 100 0 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L 3 100 0,48 0,60 - 100
CR2 — Controlo Rotina 2
Aluminio pg AllL I 100 220 200 0
Ndmero de colénias a N/ml | 100 Nao detetado Sem alteragio 100
22°C anormal
Nimero de colénias a N/ml I 100 Nao detetado Sem alteragao 100
36 °C anormal
Condutividade ps/cm a 20°C I 100 104 2500 100
Enterococos N.5/100 ml | 100 0 0 100
pH Escala de | 100 7,6 26,5 e 9,5 100
Sorensen
Cheiro, a 25°C Fator dilui¢io | 100 <| 3 100
Cor Mg/LPtCo I 100 <5 20 100
Ferro pg Fel/l - - - 200 -
Manganés pg Mn/L | 100 12 50 100
Turvagio UNT I 100 | 4 100
Sabor, a 25°C Fator diluicio | 100 <| 3 100
Clostridium perfringens N.*/100 ml | 100 0 0 100
Cl — Controlo de Inspegio
1,2-Dicloroetano pg/L 0 0 0 3 0
Alfa-total Bg/L 0 0 0 0,10 0
Aménio mg NH4/L 0 0 0 0,5 0
Benzeno v/l 0 0 0 1 0
Boro mg B/L 0 0 0 1 0
Bromodiclorometano ug/L 0 0 0 - 0
Bromoférmio ug/L 0 0 0 - 0
Cadmio pg Cd/L 0 0 0 5 0
Calcio mg Ca/L 0 0 0 . 0
Chumbo pg Pb/L 0 0 0 10 0
Cianeto ug CN/L 0 0 0 50 0
Cloroférmio ug/L 0 0 0 - 0
Cobre mg Cu/L 0 0 0 2 0
Crémio pg CriL 0 0 0 50 0
Dibromoclorometano ug/L 0 0 0 - 0
Dose Indicativa mSv/ano 0 0 0 0,10 0
Magnésio mg Mg/L 0 0 0 - 0
Mercurio ug Hg/L 0 0 0 1 0
Niquel pg NiflL 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg 02/L 0 0 0 5 0
Sédio mg Na/L 0 0 0 200 0
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Trihalometanos g/l 0 0 0 100 0
Totais
Soma de ug/L 0 0 0 10 0
Tetracloroeteno e
Tricloroeteno
Tetracloroeteno ug/L 0 0 0 - 0
Tricloroeteno ug/L 0 0 0 . 0
Bromato ug BrO3/L 0 0 0 10 0
Clorito mg CIO2/L 0 0 0 0,7 0
Clorato mg CIO2/L 0 0 0 0,7 0
Benzo(b)fluoranteno ug/L 0 0 0 - 0
Benzo(k)fluoranteno pg/L 0 0 0 - 0
Benzo(a)pireno g/l 0 0 0 0,010 0
Benzo(ghi)perileno g/l 0 0 0 - 0
Indeno(1,2,3- g/l 0 Y Y - 0
cd)pireno
Terbutilazina g/l 0 0 0 0,10 0
HAP Totais g/l 0 0 0 0,10 0
Dimetoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
MCPA ug/l 0 0 0 0,10 0
Dureza Total mg CaCO3/L 0 0 0 - 0
Sulfato mg SO4/L 0 0 0 250 0
Cloreto mg Cl/L 0 0 0 250 Y
Fluoreto mg F/L 0 0 0 1,5 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Nitrito mg NO2/L 0 0 0 0,50 0
Ometoato g/l 0 0 0 0,10 0
Rad3o g/l 0 0 0 500 0
Imidaclopride pg/L | 100 <0,014 0,10 100
Selénio Hg Se/l 0 0 0 10 0
Arsénio g As/L 0 0 0 10 0
Antiménio Mg Sb/L 0 0 0 5 0

Nota |: Zona de Abastecimento Controlada: ZA Vila de Vimioso, Vale de Algoso e Campo de Viboras

Informagio complementar relativa a averiguagao das situagées de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

-Incumprimento na andlise ao parametro Aluminio, no sistema de Vimioso — Ponto de Amostragem Casa Particular — Manuel Maria Pires, Data
de Amostragem: | [-05-2020, resuitado obtido 220 pg Al/L, sendo o valor limite lei de 200 pg Al/L, ou, seja encontrava-se acima do valor lei. As
causas deste incumprimento é devido a dosagem inadequada de reagente. As medidas corretivas: efetuamos a corregao da dosagem de reagentes
no tratamento. Apos esta corregao a CTGA efetuou uma anilise de verificagao para a determinagio do pardmetro Aluminio, no ponto de
amostragem em questio, no dia |18-05-2020, o resultado obtido foi o seguinte: no sistema de Vimioso — Ponto de Amostragem: Casa Particular
— Manuel Maria Pires, 43 pg Al/L, sendo o valor limite lei de 200 pg Al/L, ou seja, o resultado obtido encontrava-se de acordo e em conformidade

com o Decreto-Lei N. °306/2007 de 27 de agosto, alterado e complementado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017 de 7 de dezembro.

O Responsavel Técnico: Martinha Conceigio Data de publicitagdo: 23-07-2019
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Divulgacio de resultados de qualidade de agua obtidos na zona de abastecimento de ZA Angueira 2° trimestre de 2020 (01 de abril a 30 de
junho), segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR — Entidade Reguladora
dos Servigos de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com as alteragdes introduzidas pelo

Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.° Valores Obtidos % Anilises
Je % it
2 ; Analises o Valor Paramétrico que
Parimetro Unidades : Anilises ) s -
previstas | o iodas Minimo | Maximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CRI - Controlo Rotina |
Bactérias coliforme N.°/100 ml | 100 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 ml | 100 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L | 100 0,57 - 100
CR2 — Controlo Rotina 2
Nimero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteracao anormal 0
22 °C
Nimero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteragio anormal 0
36 °C
Condutividade ps/em a 20°C 0 0 0 2500 0
Enterococos N.%/100 ml 0 0 0 0 0
pH Escala de 0 0 0 26,5 e 9,5 0
Sorensen
Cheiro, a 25°C Fator diluigio 0 0 0 3 0
Cor Mg/LPtCo 0 0 0 20 0
Turvagao UNT 0 0 0 4 0
Sabor, a 25°C Fator diluigao 0 0 0 3 0
Ferro pg FellL 0 0 0 200 0
Manganés ug Mn/L 0 0 0 50 0
Clostridium perfringens, N.°/100 m| 0 0 0 0 0
incluindo esporos
Cl - Controlo de Inspecao
Alfa-Total [c] Bq/L 0 0 0 0,10 0
Amonio mg NH4/L 0 0 0 0,50 0
Chumbo ug Pb/L 0 0 0 10 0
Dose Indicativa [a] mSv/ano 0 0 0 0,10 0
Niquel pg Ni/L 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg O2/L 0 0 0 5 0
Terbutilazina ug/L 0 0 0 0,10 0
HAP Totais ug/L 0 0 0 0,10 0
Dimetoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
MCPA pg/L 0 0 0 0,10 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Ometoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Radio Bq/L 0 0 0 500 0
Imidaclopride pg/L | 100 <0,014 0,10 100
|,2-dicloroetano ug/L 0 0 0 3 0
Aluminio ug AllL 0 0 0 200 0
Benzeno pg/l 0 0 0 ] 0
Boro pg B/L 0 0 0 | 0
Bromodiclorometano ug/L 0 0 0 - -
Bromoformio ug/L 0 0 0 - -
Cadmio pg Cd/L 0 0 0 5 0
Calcio Mg Ca/lL 0 0 0 - -
Cianetos ug Cnl/L 0 0 0 50 0
Cloroférmio ug/l 0 0 0 - -
Cobre Mg Cu/L 0 0 0 2 0
Crémio pg Cril 0 0 0 50 0
Dibromoclorometano pg/L 0 0 0 - -
Magnésio mg Mg/L 0 0 0 - -
Mercurio ug Hg/L 0 0 0 I 0
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Sodio Mg Na/L 0 0 0 200 0

Trihalometanos Totais pg/L 0 0 0 100 0

Soma de pg/L 0 0 0 100 0
Tetracloroeteno e

Tricloroeteno

Tetracloroeteno pg/L 0 0 0 - -

Tricloroeteno ug/L 0 0 0 - -

Benzo(b)fluoranteno ug/L 0 0 0 - =

Benzo(k)fluoranteno pg/L 0 0 0 - -

Benzo(a)pireno pg/L 0 0 0 0,01 0

Benzo(ghi)perileno pg/L 0 0 0 - -

Indeno(l,2,3-cd)pireno pg/L 0 0 0 - -

Dureza Total Mg CaCO3/L 0 0 0 - -

Sulfato Mg SO4/L 0 0 0 250 0

Cloreto Mg CIIL 0 0 0 250 0

Fluoreto Mg F/L 0 0 0 1,5 0

Nitrito Mg NO2/L 0 0 0 0,50 0

Bromatos pg BrO3/L 0 0 0 10 0

Selénio pg SelL 0 0 0 10 0

Arsénio pg As/L 0 0 0 10 0

Antiménio pg Sbil 0 0 0 5 0

O Responsavel Técnico: Martinha Conceigdo

Nota |: Zona de Abastecimento Controlada: ZA Angueira

Data de publicitagdo: 23-07-2020
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Divulgacio de resultados de qualidade de dgua obtidos na zona de abastecimento de ZA Avelanoso 2° trimestre de 2020 (01 de abril a 30 de
junho), segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR — Entidade Reguladora
dos Servigos de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com as alteragdes introduzidas pelo

Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.° Valores Obtidos % Analises
i % o
A ; Andlises b Valor Paramétrico que
Parimetro Unidades F Anilises i s
previstas | o - das Minime | Maximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CRI - Controlo Rotina |
Bactérias coliforme N.%/100 ml | 0 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 ml [ 0 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L | 0 0,53 - 100
CR2 - Controlo Rotina 2
Numero de colbnias a N/ml 0 0 0 Sem alteragao anormal 0
22 °C
Numero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteragao anormal 0
36 °C
Condutividade psfem a 20°C 0 0 0 2500 0
Enterococos N.°/100 ml 0 0 0 0 0
pH Escala de 0 0 0 26,5 e 9,5 0
Sorensen
Cheiro, a 25°C Fator diluigio 0 0 0 3 0
Cor Mg/LPtCo 0 0 0 20 0
Turvagao UNT 0 0 0 4 0
Sabor, a 25°C Fator diluigao 0 0 0 3 0
Ferro pg Fe/l 0 0 0 200 0
Manganés pg Mn/L 0 0 0 50 0
Clostridium perfringens, N.°/100 ml 0 0 0 0 0
incluindo esporos
CI - Controlo de Inspegio
Alfa-Total [c] Bq/L 0 0 0 0,10 0
Amonio mg NH4/L 0 0 0 0,50 0
Chumbo ug Pb/L 0 0 0 10 0
Dose Indicativa [a] mSv/ano 0 0 0 0,10 0
Niguel pg Ni/L 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg O2/L 0 0 0 5 0
Terbutilazina ug/L 0 0 0 0,10 0
HAP Totais pg/L 0 0 0 0,10 0
Dimetoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina ug/L 0 0 0 0,10 0
MCPA pg/L 0 0 0 0,10 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Ometoato ug/L 0 0 0 0,10 0
Radio Bq/L 0 0 0 500 0
Imidaclopride pg/L I 100 <0,014 0,10 100
|,2-dicloroetano pg/L 0 0 0 3 0
Aluminio pg AllL 0 0 0 200 0
Benzeno ug/L 0 0 0 ] 0
Boro pg B/L 0 0 0 ] 0
Bromodiclorometano pg/L 0 0 0 - -
Bromoformio pg/L 0 0 0 - -
Cadmio pg Cd/L 0 0 0 5 0
Cilcio Mg Ca/lL 0 0 0 - -
Cianetos ug Cn/L 0 0 0 50 0
Cloroférmio ug/L 0 0 0 - -
Cobre Mg Cu/l 0 0 0 2 0
Cromio pg CriL 0 0 0 50 0
Dibromoclorometano pg/L 0 0 0 - -
Magnésio mg Mg/L 0 0 0 - -




U CTGA

RAR

: KE R

Controlo da Qualidade de Agua para Consumo Humano na Né?‘

Zona de Abastecimento! do Concelho de Vimioso 2°Trimestre 2020 b
M.124 vl
Mercirio pg Hg/L 0 0 0 | 0
Sodio Mg Na/L 0 0 0 200 0
Trihalometanos Totais pg/L 0 0 0 100 0
Soma de pg/l 0 0 0 100 0
Tetracloroeteno e
Tricloroeteno
Tetracloroeteno pg/l 0 0 0 - -
Tricloroeteno pg/L 0 0 0 - -
Benzo(b)fluoranteno pg/L 0 0 0 - -
Benzo(k)fluoranteno ug/L 0 0 0 - -
Benzo(a)pireno ug/L 0 0 0 0,01

Benzo(ghi)perileno pg/L 0 0 0 - -
Indeno(l,2,3-cd)pireno pg/L 0 0 0 - -
Dureza Total Mg CaCO3/L 0 0 0 - -
Sulfato Mg SO4/L 0 0 0 250 0
Cloreto Mg Cl/L 0 0 0 250 0
Fluoreto Mg F/L 0 0 0 Ii5 0
Nitrito Mg NO2/L 0 0 0 0,50 0
Bromatos pg BrO3/L 0 0 0 10 0
Selénio pg Se/l 0 0 0 10 0
Arsénio ug As/L 0 0 0 10 0
Antimonio pg Sb/L 0 0 0 5 0

O Responsavel Técnico: Martinha Conceigao

Nota |: Zona de Abastecimento Controlada: ZA Avelanoso

Data de publicitagdo: 23-07-2020
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Divulgagdo de resultados de qualidade de dgua obtidos na zona de abastecimento de ZA Cagarelhos ao 2° trimestre de 2020 (01 de abril a 30

de junho), segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR — Entidade

Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com as alteragdes

introduzidas pelo Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.° % Valores Obtidos % Analises
i : Anilises o Valor Paramétrico que
Parametro Unidades : Anilises i o
previstas | o o das Minimo | Maximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CR| - Controlo Rotina |
Bactérias coliforme N.°/100 ml I 100 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 ml I 100 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L | 100 0,21 - 100
CR2 - Controlo Rotina 2
Numero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteragao anormal 0
22:°C
Numero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteragao anormal 0
36 °C
Condutividade ps/cm a 20°C 0 0 0 2500 0
Enterococos N.°/100 mi 0 0 0 0 0
pH Escala de 0 0 0 26,5 e 9,5 0
Sorensen
Cheiro, a 25°C Fator diluicio 0 0 0 3 0
Cor Mg/LPtCo 0 0 0 20 0
Turvagao UNT 0 0 0 4 0
Sabor, a 25°C Fator diluigio 0 0 0 3 0
Ferro pg Fe/lL 0 0 0 200 0
Manganés pg Mn/L 0 0 0 50 0
Clostridium perfringens, N.°/100 ml 0 1] 0 0 0
incluindo esporos
Cl - Controlo de Inspegiao
Alfa-Total [c] Bq/L 0 0 0 0,10 0
Amonio mg NH4/L 0 0 0 0,50 0
Chumbo ug Pb/L 0 0 0 10 0
Dose Indicativa [a] mSv/ano 0 0 0 0,10 0
Niquel pg NilL 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg O2/L 0 0 0 5 0
Terbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
HAP Totais ug/L 0 0 0 0,10 0
Dimetoato pg/l 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina ug/L 0 0 0 0,10 0
MCPA ug/L 0 0 0 0,10 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Ometoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Radio Bq/L 0 0 0 500 0
Imidaclopride pg/L 1 100 <0,014 0,10 100
|,2-dicloroetanc pg/L 0 0 0 3 0
Aluminio ug AllL 0 0 0 200 0
Benzeno pg/L 0 0 0 I 0
Boro ug B/L 0 0 0 I 0
Bromodiclorometano pg/l 0 0 0 - -
Bromoférmio pg/L 0 0 0 - -
Cadmio pg CdiL 0 0 0 5 0
Calcio Mg Ca/L 0 0 0 - -
Cianetos ug Cn/L 0 0 0 50 0
Cloroférmio pg/l 0 0 0 - -
Cobre Mg Cu/L 0 0 0 2 0
Crémio pg CriL 0 0 0 50 0
Dibromoclorometano pg/L 0 0 0 - -
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Magnésio mg Mg/L 0 0 0 - B
Mercirio pg Hg/L 0 0 0 | 0
Sédio Mg Na/L 0 0 0 200 0
Trihalometanos Totais pg/l 0 0 0 100 0
Soma de pg/l 0 0 0 100 0
Tetracloroeteno e
Tricloroeteno
Tetracloroeteno pg/L 0 0 0 - -
Tricloroeteno pg/l 0 0 0 - -
Benzo(b)fluoranteno pg/L 0 0 0 - -
Benzo(k)fluoranteno pg/L 0 0 0 = -
Benzo(a)pireno pg/L 0 0 0 0,01 0
Benzo(ghi)perileno pg/L 0 0 0 = -
Indeno(l,2,3-cd)pireno pg/L 0 0 0 - -
Dureza Total Mg CaCO3/L 0 0 0 - -
Sulfato Mg SO4/L 0 0 0 250 0
Cloreto Mg Cl/L 0 0 0 250 0
Fluoreto Mg F/L 0 0 0 1,5 0
Nitrito Mg NO2/L 0 0 0 0,50 0
Bromatos pg BrO3/L 0 0 0 10 0
Selénio g SellL 0 0 0 10 0
Arsénio pg As/L 0 0 0 10 0
Antimonio pg Sb/L 0 0 0 5 0

Nota |: Zona de Abastecimento Controlada: ZA Cagarelhos

O Responsavel Técnico: Martinha Conceigao

Data de publicitagio: 23-07-2020
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Divulgagio de resultados de qualidade de dgua obtidos na zona de abastecimento de ZA Mora 2° trimestre de 2020 (01 de abril a 30 de junho),
segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR - Entidade Reguladora dos
Servicos de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com as alteragdes introduzidas pelo

Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.° Valores Obtidos % Anilises
e % s
i s Analises 3 Valor Paramétrico que
Parimetro Unidades : Anilises w 5 5
previstas | p o o das Minimo | Maximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CRI - Controlo Rotina |
Bactérias coliforme N.°/100 ml | 100 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 ml [ 100 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L | 100 0,30 - 100
CR2 - Controlo Rotina 2
Nuamero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteracio anormal 0
22°C
Numero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteragao anormal 0
36 °C
Condutividade usfem a 20°C 0 0 0 2500 0
Enterococos N.°/100 ml 0 0 0 0 0
pH Escala de 0 0 0 26,5 e <95 0
Sorensen
Cheiro, a 25°C Fator diluicao 0 0 0 3 0
Cor Mg/LPtCo 0 0 0 20 0
Turvagao UNT 0 0 0 4 0
Sabor, a 25°C Fator diluigao 0 0 0 3 0
Ferro ug Fe/L 0 0 0 200 0
Manganés pg Mn/L 0 0 0 50 0
Clostridium perfringens, N.°/100 ml 0 0 0 0 0
incluindo esporos
Cl - Controlo de Inspegio
Alfa-Total [c] Bq/L 0 0 0 0,10 0
Amonio mg NH4/L 0 0 0 0,50 0
Chumbo pg Pb/L 0 0 0 10 0
Dose Indicativa [a] mSv/ano 0 0 0 0,10 0
Niquel pg Ni/lL 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg O2/L 0 0 0 5 0
Terbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
HAP Totais pg/L 0 0 0 0,10 0
Dimetoato pg/l 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
MCPA ug/L 0 0 0 0,10 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Ometoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Radio Bq/L 0 0 0 500 0
Imidaclopride ug/L | 100 <0,014 0,10 100
1,2-dicloroetano ug/L 0 0 0 3 0
Aluminio pg Al/L 0 0 0 200 0
Benzeno pg/L 0 0 0 [ 0
Boro ug B/L 0 0 0 [ 0
Bromodiclorometano pg/L 0 0 0 - -
Bromoformio pg/L 0 0 0 - -
Cadmio pg Cd/L 0 0 0 5 0
Calcio Mg Ca/l 0 0 0 - -
Cianetos pg Cnl/L 0 0 0 50 0
Cloroférmio pg/L 0 0 0 - -
Cobre Mg Cu/L 0 0 0 2 0
Croémio pg Cril 0 0 0 50 0
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Dibromoclorometano pg/L 0 0 0 - -
Magnésio mg Mg/L 0 0 0 - &
Mercurio ug Hg/L 0 0 0 [ 0
Sodio Mg Na/lL 0 0 0 200 0
Trihalometanos Totais ug/L 0 0 0 100 0
Soma de ug/L 0 0 0 100 0
Tetracloroeteno e
Tricloroeteno
Tetracloroeteno pg/L 0 0 0 - -
Tricloroeteno ug/L 0 0 0 - -
Benzo(b)fluoranteno ug/L 0 0 0 - -
Benzo(k)fluoranteno ug/L 0 0 0 - -
Benzo(a)pireno ug/L 0 0 0 0,01 0
Benzo(ghi)perileno pg/l 0 0 0 - -
Indeno(|,2,3-cd)pireno pg/L 0 0 0 - -
Dureza Total Mg CaCO3/L 0 0 0 - -
Sulfato Mg SO4/L 0 0 0 250 0
Cloreto Mg CI/L 0 0 0 250 0
Fluoreto Mg F/L 0 0 0 1.5 0
Nitrito Mg NO2/L 0 0 0 0,50 0
Bromatos pg BrO3/L 0 0 0 10 0
Selénio ug Sefl 0 0 0 10 0
Arsénio pg As/L 0 0 0 10 0
Antimonio pg SbiL 0 0 0 5 0

Nota |: Zona de Abastecimento Controlada: ZA Mora

O Responsavel Técnico: Martinha Conceigao

Data de publicitagao: 23-07-2020
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Divulgagio de resultados de qualidade de agua obtidos na zona de abastecimento de ZA Pinelo 2° trimestre de 2020 (01 de abril a 30 de junho),

segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR — Entidade Reguladora dos

Servicos de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com as alteragdes introduzidas pelo

Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.° Valores Obtidos % Anilises
Anilises % Valor Paramétrico que
Parimetro Unidades : Andlises s w
previstas | o . das Minime | Maximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CR1 - Controlo Rotina |
Bactérias coliforme N.°/100 mi | 100 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 ml I 100 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L | 100 0,58 - 100
CR2 - Controlo Rotina 2
Numero de colénias a N/ml 0 0 0 Sem alteracio anormal 0
22 °C
Numero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteragao anormal 0
36 °C
Condutividade ps/em a 20°C 0 0 0 2500 0
Enterococos N.%/100 ml 0 0 0 0 0
pH Escala de 0 0 0 26,5 e 9,5 0
Sorensen
Cheiro, 2 25°C Fator diluigao 0 0 0 3 0
Cor Mg/LPtCo 0 0 0 20 0
Turvagao UNT 0 0 0 4 0
Sabor, a 25°C Fator diluigao 0 0 0 3 0
Ferro ug Fe/L 0 0 0 200 0
Manganés pg Mn/L 0 0 0 50 0
Clostridium perfringens, N.°/100 ml 0 0 0 0 0
incluindo esporos
Cl — Controlo de Inspegio
Alfa-Total [c] Bq/L 0 0 0 0,10 0
Amonio mg NH4/L 0 0 0 0,50 0
Chumbo pg Pb/L 0 0 0 10 0
Dose Indicativa [a] mSv/ano 0 0 0 0,10 0
Niquel pg Ni/L 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg O2/L 0 0 0 5 0
Terbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
HAP Totais pg/L 0 0 0 0,10 0
Dimetoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina pg/L 0 ] 0 0,10 0
MCPA pg/L 0 0 0 0,10 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Ometoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Radio Bq/L 0 0 0 500 0
Imidaclopride pg/L | 100 <0,014 0,10 100
|,2-dicloroetano pg/l 0 0 0 3 0
Aluminio ug AlL 0 0 0 200 0
Benzeno pg/L 0 0 0 [ 0
Boro ug B/L 0 0 0 [ 0
Bromodiclorometano pg/L 0 0 0 - -
Bromoférmio pg/L 0 0 0 - -
Cadmio pg CdiL 0 0 0 0
Calcio Mg Ca/l 0 0 0 - -
Cianetos pg Cn/L 0 0 0 50 0
Cloroférmio pg/L 0 0 0 - -
Cobre Mg Cu/l 0 0 0 2 0
Crémio ug CriL 0 0 0 50 0
Dibromoclorometano pg/L 0 0 0 - -
Magnésio mg Mg/L 0 0 0 - 2
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Mercurio ug Hg/L 0 0 0 [ 0
Sodio Mg Na/L 0 0 0 200 0
Trihalometanos Totais pg/l 0 0 0 100 0
Soma de pg/L 0 0 0 100 0
Tetracloroeteno e
Tricloroeteno
Tetracloroeteno pg/L 0 0 0 - -
Tricloroeteno pg/L 0 0 0 - -
Benzo(b)fluoranteno pg/L 0 0 0 - -
Benzo(k)fluoranteno ug/L 0 0 0 - -
Benzo(a)pireno ug/L 0 0 0 0,01 0
Benzo(ghi)perileno ug/L 0 0 0 - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L 0 0 0 - -
Dureza Total Mg CaCO3/L 0 0 0 - -
Sulfato Mg SO4/L 0 0 0 250 0
Cloreto Mg CI/L 0 0 0 250 0
Fluoreto Mg F/L 0 0 0 1,5 0
Nitrito Mg NO2/L 0 0 0 0,50 0
Bromatos pg BrO3/L 0 0 0 10 0
Selénio pg SellL 0 0 0 10 0
Arsénio pg As/L 0 0 0 10 0
Antiménio ug SbiL 0 0 0 5 0

Nota |: Zona de Abastecimento Controlada: ZA Pinelo

O Responsavel Técnico: Martinha Conceigao

Data de publicitagio: 23-07-2020
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Divulgacdo de resultados de qualidade de dgua obtidos na zona de abastecimento de ZA S. Joanico 2° trimestre de 2020 (Ol de abril a 30 de
junho), segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR — Entidade Reguladora
dos Servicos de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com as alteragdes introduzidas pelo

Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.° . Valores Obtidos % Anilises
ot % i
5 : Anilises = Valor Paramétrico que
Parametro Unidades ; Anilises i s i
previstas | o L das Minimo | Méaximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CRI - Controlo Rotina |
Bactérias coliferme N.°/100 ml [ 100 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 ml ] 100 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L I 100 0,60 - 100
CR2 - Controlo Rotina 2
Numero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteragio anormal 0
22°C
Numero de colénias a N/ml 0 0 0 Sem alteracao anormal 0
36 °C
Condutividade psfcm a 20°C 0 0 0 2500 0
Enterococos N.°/100 ml 0 0 0 0 0
pH Escala de 0 0 0 26,5 e £9,5 0
Sorensen
Cheiro, a 25°C Fator dilui¢ao 0 0 0 3 0
Cor Mg/LPtCo 0 0 0 20 0
Turvagao UNT 0 0 0 4 0
Sabor, a 25°C Fator diluigio 0 0 0 3 0
Ferro ug FelL 0 0 0 200 0
Manganés pg Mn/L 0 0 0 50 0
Clostridium perfringens, N.°/100 ml 0 0 0 0 0
incluindo esporos
Cl - Controlo de Inspegio
Alfa-Total [c] Bq/L 0 0 0 0,10 0
Amonio mg NH4/L 0 0 0 0,50 0
Chumbe pg Pb/L 0 0 0 10 0
Dose Indicativa [a] mSv/ano 0 0 0 0,10 0
Niquel pg NifL 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg O2/L 0 0 0 5 0
Terbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
HAP Totais pg/L 0 0 0 0,10 0
Dimetoato ug/L 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
MCPA pg/L 0 0 0 0,10 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Ometoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Radio Bq/L 0 0 0 500 0
Imidaclopride pg/L [ 100 <0,014 0,10 100
|,2-dicloroetano pg/L 0 0 0 3 0
Aluminio ug AllL 0 0 0 200 0
Benzeno pg/L 0 0 0 | 0
Boro pg B/L 0 0 0 [ 0
Bromeodiclorometano pg/L 0 0 0 - -
Bromoférmio pg/L 0 0 0 - -
Cadmio pg Cd/L 0 0 0 5 0
Cilcio Mg CallL 0 0 0 - -
Cianetos pg Cn/L 0 0 0 50 0
Cloroférmio pg/L 0 0 0 - -
Cobre Mg Cu/L 0 0 0 2 0
Crémio pg CriL 0 0 0 50 0
Dibromoclorometano ug/l 0 0 0 - -
Magnésio mg Mg/L 0 0 0 - -
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Mercurio pg Hg/L 0 0 0 | 0
Sadio Mg Na/L 0 0 0 200 0
Trihalometanos Totais ug/L 0 0 0 100 0
Soma de pg/L 0 0 0 100 0
Tetracloroeteno e
Tricloroeteno
Tetracloroeteno pg/L 0 0 0 - -
Tricloroeteno pg/l 0 0 0 - -
Benzo(b)fluoranteno pgfL 0 0 0 - -
Benzo(k)fluoranteno pg/L 0 0 0 - -
Benzo(a)pirenc pg/L 0 0 0 0,01 0
Benzo(ghi)perileno pg/L 0 0 0 - -
Indeno(l,2,3-cd)pireno pg/L 0 0 0 - -
Dureza Total Mg CaCO3/L 0 0 0 - -
Sulfato Mg SO4/L 0 0 0 250 0
Cloreto Mg CI/L 0 0 0 250 0
Fluoreto Mg FIL 0 0 0 1,5 0
Nitrito Mg NO2/L 0 0 0 0,50 0
Bromatos pg BrO3/L 0 0 0 10 0
Selenio g Se/L 0 0 0 10 0
Arsénio ug As/L 0 0 0 10 0
Antiménio pg Sb/L 0 0 0 5 0

O Responsavel Técnico: Martinha Conceigao

Nota |: Zona de Abastecimento Controlada: ZA S. Joanico

Data de publicitagdo: 23-07-2020
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Divulgagio de resultados de qualidade de dgua obtidos na zona de abastecimento de ZA S. Joanico 2° trimestre de 2020 (01 de abril a 30 de
junho), segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR — Entidade Reguladora

dos Servigos de Aguas e Residuos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com as alteragoes introduzidas pelo

Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

N.° Valores Obtidos % Anilises
Anilises * Valor Paramétrico que
Parametro Unidades ; Anilises s v
previstas | o i das Minimo | Maximo (VP) cumprem o
(PCQA) VP
CRI - Controlo Rotina |
Bactérias coliforme N.°/100 ml | 100 0 0 100
Escherichia coli N.°/100 mi 1 100 0 0 100
Desinfectante residual. mg/L ] 100 0,60 - 100
CR2 — Controlo Rotina 2
Numero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteracao anormal 0
22°C
Numero de colonias a N/ml 0 0 0 Sem alteragao anormal 0
36 °C
Condutividade psfem a 20°C 0 0 0 2500 0
Enterococos N.°/100 ml 0 0 0 0 0
pH Escala de 0 0 0 26,5595 0
Sorensen
Cheiro, a 25°C Fator diluigao 0 0 0 3 0
Cor Mg/LPtCo 0 0 0 20 0
Turvacao UNT 0 0 0 4 0
Sabor, a 25°C Fator diluicao 0 0 0 3 0
Ferro pg Fe/lL 0 0 0 200 0
Manganés pg Mn/L 0 0 0 50 0
Clostridium perfringens, N.°/100 ml 0 0 0 0 0
incluindo esporos
Cl - Controlo de Inspegio
Alfa-Total [c] Bqg/L 0 0 0 0,10 0
Aménio mg NH4/L 0 0 0 0,50 0
Chumbo pg Pb/L 0 0 0 10 0
Dose Indicativa [a] mSv/ano 0 0 0 0,10 0
Niquel pg Ni/L 0 0 0 20 0
Oxidabilidade mg O2/L 0 0 0 5 0
Terbutilazina pg/l 0 0 0 0,10 0
HAP Totais pg/L 0 0 0 0,10 0
Dimetoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Desetilterbutilazina pg/L 0 0 0 0,10 0
MCPA pg/L 0 0 0 0,10 0
Nitrato mg NO3/L 0 0 0 50 0
Ometoato pg/L 0 0 0 0,10 0
Radio Bq/L 0 0 0 500 0
Imidaclopride ug/L | 100 <0,014 0,10 100
1,2-dicloroetanc pg/L 0 0 0 3 0
Aluminio pg AL 0 0 0 200 0
Benzeno pg/L 0 0 0 | 0
Boro ug B/L 0 0 0 [ 0
Bromodiclorometano pg/L 0 0 0 - -
Bromoformio pg/L 0 0 0 - -
Cadmio ug Cd/L 0 0 0 5 0
Calcio Mg Call 0 0 0 - -
Cianetos pg Cn/L 0 0 0 50 0
Cloroformio pg/L 0 0 0 - -
Cobre Mg Cu/L 0 0 0 2 0
Crémio ug CriL 0 0 0 50 0
Dibromoclorometano pg/L 0 0 0 - -
Magnésio mg Mg/L 0 0 0 - -
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Mercurio pg Hg/L 0 0 0 | 0
Sodio Mg Na/lL 0 0 0 200 0
Trihalometanos Totais pg/L 0 0 0 100 0
Soma de pg/l 0 0 0 100 0
Tetracloroeteno e
Tricloroeteno
Tetracloroeteno ug/L 0 0 0 - -
Tricloroeteno ug/l 0 0 0 - -
Benzo(b)fluoranteno ug/L 0 0 0 - -
Benzo(k)fluoranteno ug/L 0 0 0 - -
Benzo(a)pireno ug/L 0 0 0 0,01 0
Benzo(ghi)perileno pg/L 0 0 0 - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L 0 0 0 - -
Dureza Total Mg CaCO3/L 0 0 0 - -
Sulfato Mg SO4/L 0 0 0 250 0
Cloreto Mg Cl/L 0 0 0 250 0
Fluoreto Mg F/L 0 0 0 1,5 0
Nitrito Mg NO2/L 0 0 0 0,50 0
Bromatos ug BrO3/L 0 0 0 10 0
Selénio g Se/l 0 0 0 10 0
Arsénio ug AsfL 0 0 0 10 0
Antimonio pg Sb/L 0 0 0 5 0

Nota |: Zona de Abastecimento Controlada: ZA S. Joanico

O Responsavel Técnico: Martinha Conceicao Data de publicitagao: 23-07-2020




